
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  ̂ .

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» ,
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкареваул., д.5, г.Ульяновс-к, 432005 тел /факс (8422) 40 56 63 
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001

р.п. Кузова!оно, пер-Зайгсдонойд 20; 433760 тед/факс .(84237) 2-32-49____________________ _

Ф 05-0-32-01-2019

А ттестат аккред и тац и и  И Л Ц  
№  R A .R U .21H 025 от 01 февраля 2019 года

« -  ■' /  /  ... - №

Л ицензия на медицинскую  деятельность  ■ ? /  /  У ТВ ЕРЖ Д А Ю  , /
№  ФС-73-01-000715 Н а ч ш п |н ^ ф ш щ р а ;Ф Б ^ З  к ^ ^  гигиены и  эпиде-

от 02 декабря 2019 года мйолбйии в Кузоватовском районе)
_  /  Л . В. Козлов
М.П. : ' У- «-• ДО' >/  03_____ 20J21__г.

- п р о т о к о л  /
Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Х  И С П Ы Т А Н И Й , Ж Ш Е Р Е Й И Й

№  12765 ОТ 26 февраля 2021Т. и

1. Наименование предприятия, организации (заявитель); ОГКП "Ульяновский областной водоканал"________________

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищеве, ул. Кооперативная, 58А__________

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая __________________________________________________________

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Ульяновская область, Радшцевскии район, р .п. 
Радищеве, ул. Кооперативная, 58А, водоразборная колонка. Ульяновская область, Радищевский р-н.,с.Соловчиха 
- у л . В и д н а я - 1   _______________________

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.02.2021 12:30
Ф.И.О., должное in: БикбаеваК . Р., помощник врача

Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2о21 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 1861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".______________________________________

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению , заявка
Заявление(заявка) №  76 от 02.02.2021_______________________________________________ ______________________ ____

7. н д , регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения" _ _________________________ _____________

8. Код образца (пробы): 11.12.21.12765 17 ____________________________________

9. Средства измерений:

№ п/п
Тип

прибора
Завод от* ой номер № свидетельства 

о поверке Срок Действия

1 Весы лабораторные электронные WAS 220|С2 204536107 040241/13-19 от 
16.06.2020

15.06.2021

2 Термостат электрический суховоздушный Т С -1/80 СПУ 20032 3/17 от 
18.03.2020

17.03.2021

3 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельноети:433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, 20

Проюм-шЛа 12765 распечатан 26.02.2021 стр. 1 из 2
Результаты ошоч*1еЯ к образцам (пробам), пришедшим испытания

Наыочщий протн'.ип не м п-сг быть Частично воеирош веден без письмен» и о разрешения ИЛЦ



№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 08.02,2021 11:25 

Регистрационный номер пробы в журнале 10646 
д»id начала испытаний 08.02.2021 11:25 да.а выдачи результат 12.02.2021 13:12

1 Колифаги БОЕ/ЮО мл не обнаружено не более 10 МУК 4.2.1018-01
2 Общие котиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл не,обнаружено не более 1000 МУК 4.2.1018-01

3 Споры
сульфит редуцирующих 
клоспридий

л не обнаружено в 50 л отсутствие в 50 л МУК 4.2.1018-01

4 Термотолерантные . 
кодиформные бактерии

КОЕ/100 мл не обнаружено не более 100 МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: УрулькинаГ. Ф., врач-бякгериппог
П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 08.02.2021 11:25 
Регистрационный номер пробы в журнале 10646 

дата начала испытаний 08.02.2021 11:25 дата выдачи результат 12.02.2021 13:12
1 Жизнеспособные цисты 

П атогенных кишечных 
пf1 о отейш их

число в 25 л не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2314-08

2 Жизнеспособные яйца _ 
гельминтов

число в 25 л не обнаружено отсутствие МУК 4.2.2314-08

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: УрулькинаГ'. Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Захарова А. Н., Медицинский статистик

Прошмит № 10646 раоисчаш! 26102.2021 стр. З и з З
Результаты относятся к образцам"(пробам), прошедшим испытания

Настгыщий про.и»нч-»д не мочузт быть частично воопроишеден без письменною разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
Испытательный лабораторный центр

Ю ридический адрес: Пушьареваул., д.5, г.Улыгновск, 432005 тед./фаьс (8422) 40 56 63 
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКНО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001

р.п. Кузов<иово, пер.Заводсной, 20; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49  _

Ф 05-0-32-01-2019

А ттестат аккредитации  И Л Ц  
№  R A .R U .21H 025 от 01 февраля 2019 года

Я

Л ицензия на медицинскую  деятельность  . ' j У ТВ ЕРЖ Д А Ю
№ ФС-73-01-000715 Начальцик'фЩ иала-Ф БуТкЦенгр гигиены и эпиде-

от 02 декабря 2019 года миолсчии/вгульян№Д1ф'й .области в Кузоватовском районе»
- -Ml i n . I /  ыЖ'м j  Л . В. Козлов

■<<г£ 2  6 _ » ______ 02___20_21__г.

п ро т о к о л а  ... ._
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСШ ЙкШ Ш , ИЗрЕРЕБЖЙ 

№  12764 ОТ 26 февдашг2021 г:^

1. Наименование предприятия^-организации (заявитель): О ПСП "Ульяновский областной водоканал"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищеве, ул. Кооперативная, 58А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Ульяновская область, Радищевский район, р.п. 
Радищеве, ул. Кооперативная, 58А, водоразборная колонка е.Волчанха, ул. советская, 17,Радищевский р-н_______

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора: 15,02.2021 12:00 
Ф.И.О., должность: Бикбаева К. Р., помощник врача 

Условия доставки: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2021 13:30
Проба отобрана н соответствии с ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", 

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.". _______________

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению , заявка 
Заявленис(заявка) №  76 от 02.02.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения" _______________________  __________________________

8. Код образца (пробы): 11.12.21.12764 17

9. Средства измерений:

№ п/'п Тип
прибора

Заводс кой номер Ка свидетельства 
о поверке-

Срок действия

1 Весы лабораторные электронные WAS 220jC2 204536j07 040241/13-19 от 
16.06.2020

15.06.2021

2 Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 СПУ 20032 3/17 от 
18.03.2020

17.03.2021

3 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормазивнътм требованиям
11. Место осуществления деятельности:433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, 20

Прозу&(>д№ 12764 pawicnaiaH 26.02.2021 стр. 1 и з 2
Fi-j/лы аты  отноеяня кобразцам (пробам), прошедшим испытания

НастояII 1,ий проюь* ‘П не ми-'сг быть часш чио воспроизведен без письменно! о разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

№ №
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н Д на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 15.02.2021 14:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 12765 
пшаначапя испытаний 16.02.2021 09:00 дата выдачи результата 25.02.2021 14:58

1 Запах при 2и“С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164

2 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164

3 Цвешость градус 11,7±2,3 не более 20 ГОСТ 31868 (метод Б)

4 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ 0,72±0,14 не более 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперт-химик

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 15.02.2021 13:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 12765 
пата начала испытаний 15.02.2021 13:40 дата выдачи результата 17.02.2021 10:56

1 Общее ми кробное число КОЕ/мл 20 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-0.1

3 Термотолерантные 
ко лифоомные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: УрулькинаГ. Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лина, ответственного за оформление протокола: Захарова А. П., Медицинский статистик

Протокол №  12765 распечатан 26.02.2021 стр. 2 из 2
Результаты относятся к о бр я дам  (пробам), прошеутшимиспытания

Настоящий протом'Я не м о^сг быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушварсваул,, д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63 
Реквизиты; ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7323053960/КПП 730802001 

р,п. Кузоватово, пер.Заводсхой, 20; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49

Ф  05-0-32-01-2019

Аттестат аккредитации ИЛЦ 
№  R A .R U .21H 025 от 01 февраля 2019 года

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Oi'K! I "Ульяновский областной, водоканал

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищеве, ул. Кооперативная, 58А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая из родника ____________________________________ ______________

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Ульяновская область, Радищевский район, р.п. 
Радищеве, ул. Кооперативная, 58А, Родник с.С-офьино, Радищевский р-н._______________________ _________________

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.02.2021 11:30
Ф.И.О., должность: Бикбаева К. Р., помощник врача
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.02.2021 13:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 3 1861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода, Отбор проб для микробиологического анализа.".__________________________
6. Дополнительные сведения: -

Цель исследований, основание: По заявлению , заявка 
Заявление(заявка) №  76 от 02.02.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 
технические требования и правила выбора",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и  культурно-бытового всдопользования.01.03.2021",
ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.13IS
OS." _______________________________________________________________________________

8. Код образца (пробы): 11.12.21.12762 17 ___________________________

9. Средства измерений:

Лицензия на медицинскую деятельность 
№ ФС-73-01-000715

от 02 декабря 2019 года

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ, ИЗМЕРЕНИИ
№  12762 ОТ 26 февраля-2021 . 'гV

ПРО

№ п/п првоора
Тип Заводской номер

№ свидетельства 
о поверке Срок действия

IIpoumu-LХа 12762 распечатан25.02.2021 стр. 1 и з З
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протон. *т не м отет  быть Часгаиво воспрои '«еден без письменно!о разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

у р о в н я
О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  а н а л и з

Образец поступил 15.02.2021 14:00 
Регистрационный номер пробы в журнале 12764

НД на методы 
исследований

дата начала испытаний 16.02.2021 09:00 дата  выдачи результата 25.02,2021 14:56

Запах при 2и"С
Вкус и привкус
Цвет ЦОСТЬ
Мутность ( по каотщпу)

балл
балл

градус
мг/дмЗ

1
1

10,5±2,1
0,60*0,12

не более 2
не более 2
не более 20
не более 1,5

ГОСТ Р 57164
ГОСТ Р  57164

ГОСТ 31868 (метод Б)

П Н Д Ф  14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственною за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперт-химик
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 15.02.2021 13:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 12764 

дача начала испытаний 15.02,2021 13:40 дата выдачи результата 17,02.2021 10:56
Общее микроонсе число
Общие котщформные 
бактерии___________
Терм о толерантные 
к г.диформные бактерии

КОЕ/мл
бактерий в 100 

МЛ •
бактерий в 100 

мл

18
не обнаружено

не обнаружено

не более 50
oicyTCiBHe

OtC}перине

МУК 4.2.1018-01
М У К 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: УрулькинаГ. Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица , ответственного за оформление протокола: Захарова А. Н., Медицинский статистик

1

3
4

1

3
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Результаты относятся к.образцам (пробам),.прошедшим испытания гттттт
Настоящий протокол не м. .жег быть частично воотро и заеден безписьменного разрешения ИЛЦ



Ф едеральн ая  служ ба по  н ад зору  в сф ере защ и ты  прав п отреби телей  и  благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
Испыт ательный лабораторный центр 

Юридический адрес: Пушкиреваул., д. 5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63 
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

. в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001 

р п. Кузова шво, пер.Заводский, 20; 4337.60 тел./факс (84237) 2-32-49

" Ф 05-0-32-01-2019

А ттестат аккредитации  И Л Ц  
№  RA.RTJ.21H025 от 01 февраля 2019 года

Л ицензия на медицинскую  деятельность  /
№  ФС-73-01-000715 /  Н ач аЬ ?

от 02 декабря 2 0 1 9  года Г . .
' ■■ и

Й .Й ..

■ УТВ ЕРЖ ДА
р и а л а  .'ФБУ/$.Центр гигиены и  эпиде-

Муобласти в Кузоватовском районе)
/  Л . В. Козлов

20 21 г..</ 26 » 02

А /протоке
ЛАБОРАТОРНЬЖ ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИИ

№  10659 ОТ 26 февраля 2021 к

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГКП "Ульяновский областной водоканал"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищеве, ул. Кооперагивная, 58А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая из родника

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Ульяновская область, Радищевский район, р.п. 
Радшцево, ул. Кооперативная, 58А, Родник п.Гремячий, Ульяновская оол., Радищевский р-н._____________________

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 08.02.2021 10:20
Ф.И.О., должность: БикбаеваК . Р., помощник врача

Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2021 11:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", 
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению , заявка 
Заявление(заявка) № 76 от 02.02.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 
технические требования и  правила выбора",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.01,03.2021",
ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и  культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1.5.1315
03."__________________________ _________________________________ _____________________________ _______________

8. Код образца (пробы): 11.12.21.10659 17 _________________________________________________ _______________

9. Средства измерений:

№ п/п
Тип

прибора
Заводский номер Ха свидетельства 

о поверке

Прошлой .№ 10659 распечатан 26.02,2021
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протеин «ч не ми»ст быть частично востгроитиедеи без письменною разрешения ИЛЦ

Срок действия 

стр. 1 изЗ



1 Анализатор вольтамперометрический А В С -1.1 1112 038629/01-20 от 
23.07.2020

22.07.2021

2 Анализатор жидкости "Эксперт-001" 4943 028846/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2021

3 Весы равноплечие лабораторные ВЛР-200 Л977 028376/13-20 от 
16,06.2020

15.06.2021

4 Термостат электрический сухоБоздупшый ТС -1/80 СПУ 20032 3/17 от 
18.03.2020

17.03.2021

5 Термостат электрический суховоздушный Т С -1/80 СПУ 40530 10/17 от 
18.03.2020

17.03.2021

6 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2022

7 Электодечь SNOL67/350 12253 0668 от 
26.06.2020

25.06.2021

8 Электропечь муфельная ЭКПС-10 4250 0670 от 
26.06.2020

25.06.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельности:433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, 20

Протомщ № 12762 рас йсчашн 26.02.2021 стр. 2  из 3
РоАультатьг отаос-яхоя к о^радиям (пробам), npui недш им ни  »ытан ия

Насн»н|дий протки^ не ммжст быть частично восироичкеден без письменного разрешения ИЛЦ



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 15.02.2021 14:00Регистрационный номер пробы в журнале 12762

дата начала испытаний 16.02.2021 09:00 дата выдачи результата 25.02.2021 14:55
1 Зк^с и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2 Цветность градус 8,5±2,6 не более 50 ГОСТ 31868-2012 метод Б
3 Иугность ( по каолину) мг/дмЗ 0,52±ОДО не более 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственней о за проведение испытаний: Линчу к О. Б., экс-нерт-химик
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 15.02.2021 14:00Регистрационный номер пробы в журнале 12762
дата начала испытаний 16.02.2021 09:00 дата выдачи результата 25.02.2021 14:55

1 кассовая концентрация 
фторидов

мг/дмЗ 0,253-0,04 не более 5 ГОСТ 4386 (вариант А) п.1

2 Концентрация водородных 
ионов (pH)

ед, pH 6,9±0,2 6 -9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97

3 Сухой ОС-татОК ' мг/л 213±10 не более 1000 ГОСТ 18164
4 Жесткость мг-экв/дмЗ 4,5±0,7 не более 7,0 ГОСТ 31954 (метод А)
5 Лсрмлнг анашая 

Окисляемость
мг02/дмЗ 0,71±0,14 не более 5 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 

2012г.)
6 Массовая концентрация 

АПАВ
мг/дмЗ менее 0,015 не более 0,5 ГОСТ 31857 (метод 3)

7 Массовая концентрация 
нитратов

мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045 п.9

8 Массовая концентрация 
сульфатов

мг/дмЗ 98,б±8,9 не более 500 ГОСТ 31940п.4 (метод 1

9 Хлориды мг/дмЗ 15,2±4,6 не более 350 ГОСТ 4245 (пункт 2)
10 Массовая концентрация 

алюминия
мг/дмЗ менее 0,04 не более 0,2 ГОСТ 18165 п.6

11 Массовая концентрация 
хрома (VI)

мг/дмЗ менее 0,025 не более 0,05 ГОСТ 31956 (метод А)

12 Массовая концентрация 
марганца

мг/дмЗ менее 0,01 не более 2 ГОСТ 4974

13 Массовая концентрация 
общею железа “

мг/дмЗ менее 0,1 не более 20 ГОСТ 4011 п.2

14 Массовая концентрация меди мг/дмЗ менее- 0,02 не более 1 ГОСТ 4388 п.2
15 Массовая концентрация 

цинка
мг/дмЗ менее 0,01 не более 1 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

16 Массовая концентрация
МЬ11ЦЬЯк.с1

мгт'дмЗ менее 0,005 не более 0,01 Г0СТ4152

17 Молибден мг/дмЗ менее 0,0025 не более 0,07 ГОСТ 18308 п.5
18 Массовая концентрация 

кадмия
мг/дмЗ менее 0,0003 не более 0,001 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

19 Массовая концентрация 
свинца

мт/дмЗ менее 0,0003 не более 0,01 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперт-химик
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 15.02.2021 13:40Регистрационньтй номер пробы в журнале 12762
дата начала испытаний 15.02.202:1 13:40 да га выдачи результата 18.02.2021 10:44

1 Общее микробное число КОЕ/мл 15 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено OicyrciBue МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные - 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено OiCyTc-iBHS МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Урулькина Г. Ф., вран-бактериолог

Ф .И.О., должность липа, ответственного за оформление протокола: Захарова А. Н., Медицинск-ПЙ.статицтИ'К

. - у /
Зам еститель руководителя И Л Ц _______________________________ -CvV__________ ) j ■* - г- У р у л ьк и н аТ . Ф.

' ч п.

Пропжиц № 12762 распечатан 26 02,2021 !
Результаты относятся к образцам (пробам), .пришедшим испытания-:'’' —

Настоящий upoiuhOTi не w<»»ct быть частично воспроичведен' без письме н н и i о ̂ р ajp еш ен и# Йз1Ц
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^ Ф 05-0-32-01-2019
Федеральная служоа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Пушкиреваул,, д,5, г.Улмновек, 432005 теп /факс (8422) 40 56 63 
Реквизиты; ОКПО 019Д8994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреяадения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКПО 0194&У94, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001 

___________________________р.п. Кузоватово, гор.Заводсюй, 20; 433760 тел./факс (84237) 2-32-49

А ттестат аккредитации  Ш Щ  
№  R A .R U .21H 025 от 01 февраля 2019 года

Л ицензия на медицинскую  деятельность
№  ФС-73-01-000715 ' Началмг

от 02 декабря 2019 года

У Т В ЕРЖ Д А Ю / 
плиа/й ФБУЗ <Дентр гигиены и эпиде-

сУи в Кузоватовском районе)
/  Л . В. Козлов

/ I  - " « 2 6  fr>  02 2021 г.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСИЫТАИИЙ, ИЗМЕРЕ1 

№  10661 ОТ 26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГКП "Ульяновский областной водоканал"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 58А

3. Наименование образца (пробы ): вода питьевая из родника

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал",. Ульяновская область, Радищевский район, р.п. 
Радшцево, ул. Кооперативная, 58А, с.Соловчиха Родник №1 Радищевский р-н

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора: 08.02.2021 10:40 
Ф.И.О., должность: Бикбаева К. Р., помощник врача 
Условия доставки: соответствуют НД 

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2021 11:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования, к отбору проб", 
ГОСТ 31942-2012 "Вода, Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения: ~
Цель исследований, основание: По заявлению , заявка 
Заявление(заявка) № 76 от 02.02.2021

7- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к  охране подземных вод от загрязнения.",

ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 
технические требования и  правила выбора",
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения", -
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.01.03.2021",
ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и  культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения №1 к ГН 2.1 5.13 IS
OS."

8. Кпд образца (пробы): 11.12.21.10661 17
9. Средства измерений:

№ п/п Тип 
’ прибора Заводской номер № .свидетельства 

о поверке Срок действия
1 Анализатор волыамперометрическнй АВС-1.1 1112 038629/01-20 от 

23.07.2020
22.07.2021

П рогчм лД а 10661 pasneiaiiiH  26.02.2021
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий прот. ■«..!! не м о«ет  быть частично воспроизведен без письменною разрешения ИЛЦ

е т р ,1 из 3



1 Анализатор вольтамперометрический A B C -1.1 1112 038629/01-20 от 
23.07.2020

22.07.2021

2 Анализатор жидкости "Э ксперт-001" 4943 028846/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2021 '

3 Анализатор ртути "Юлия" 0904 038630/01-20 от 
23.07.2020

22.07.2021

4 Весы лабораторные электронные WAS 220|С2 204536ju7 040241/13-19 от 
16.06.2020

15.06.2021

5 Весы равноплечие лабораторные ВЛР-200 Л977 028376/13-20 от 
16.06.2020

15.06.2021

6 Термостат электрический суховоздушный Т С -1/80 СПУ 20032 3/17 от 
18.03.2020

17.03.2021

7 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2022

8 Электропечь муфельная ЭК ПС -10 4250 0670 от 
26.06.2020

25.06.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельности:433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, 20

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 08.02.2021 11:40 

_ Регистрационный номер пробы в журнале 10659 
• ' даишачала иепьпаний 08'.02.2021 14:20 да ia -выдачи результата 20.02.2021 16:16

1 Залах при 203С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164
2 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164
3 Цветность градус 11,5*2,3 не более 50 ГОСТ 31868 (метод Б)
4 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ 0,92*0,18 не более 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответегвенного за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперт-химик
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 08.02.2021 11:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 10659 

дата начала испытаний 08.02,2021 14:20 дата выдачи результата 20.02.2021 16:16
1 Массовая концентрация 

фторидов
мг/дмЗ 0,25*0,04 не более 5 ГиСТ 4386 (вариант А) п.1

2 Концентрация водородных 
ионов (pH)

ед. pH 7,1*0,2 6 -9 ПНД Ф14.1:2:3:4.121 -97

3 СуХОЙ OCidlOK мг/л 236*10 не более 1000 ГОСТ 18164
4 Жесткость мг-экв/дмЗ 4,6*0,7 не более 7,0 ГОСТ 31954 (метод А)
5 Пермаш знатная 

Окнсляемосгь
мг02/дмЗ 0,87*0,17 не более 5 ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 

2012г.)
6 Массовая концентрация 

АПАВ
мг/дмЗ менее 0,015 не более 0,5 ГОСТ 31857 (метод 3)

7 Массовая концентрация 
нитратов

мг/дмЗ ме-нее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045 п.9

8 Массовая концентрация 
сульфаюв

мг/дмЗ 87,6*7,9 не более 500 ГОСТ 31940п.4 (метод 1

9 Хлориды мг/дмЗ 17,6*4,0 не более 350 ГОСТ 4245 (пункт 2)
10 Массовая концентрация 

алюминия
мг/дмЗ менее 0,04 не более 0,2 ГОСТ 18165 п.6

11 Массовая концентрация 
хрома (VI)

мг/дмЗ менее 0,025 не более 0,05 ГОСТ 31956 (метод А)

12 Массовая концентрация 
марганца

мг/дмЗ менее 0,01 не более 2 ГОСТ 4974

13 Массовая концентрация 
общего железа

мг/дмЗ 0,13*0,03 не более 20 ГОСТ 4011 п.2

14 Масс овая концентрация меди мг/дмЗ менее 0,02 не более 1 ГОСТ 4388 п.2
15 Массовая концентрация 

цинка
мг/дмЗ менее 0,01 не более 1 ПНД Ф 14.1:2:4.149-99
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№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

16 Массовая концентрация 
мышьяка

мг/дмЗ менее 0,005 не более 0,01 ГОСТ4152

17 Молибден мг/дмЗ менее 0,0025 не более 0,07 ГОСТ 18308 п.5
18 Массовая концентрация

КДДМИЯ

мг/дмЗ менее 0,0003 не более 0,001 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

19 Массовая концентрация 
свинца

мг/дмЗ менее 0,0003 не более 0,01 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперты-химик
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 08 02.2021 11:20 
Регистрационный номер пробы в журнале 10659 

дата начала испытаний 08.02.2021 11:20 дата выдачи результата 10.02.2021 14:10
1 Общее микробное число КиЕ/мл 16 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные 

бактерии -
бактерии в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные Бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственною за проведение испытаний: УрулькинаГ. Ф., врач-бактериллог

Ф.И.О., должность лина, ответственного за оформление протокола: Захарова А. Н., Медицинский статистик
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Ф едеральн ая  служ ба по  н ад зору  в сф ере защ иты  прав п отреб и телей  и  б лагополуч и я  ч ел о века
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» 
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкареваул., д,5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63 
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001 

р.п. Кузоватово, пер.Заведший, 20; 433760 тел./фа*с (84237) 2-32-49

Ф 05-0-32-01-2019

А ттестат аккредитации  И Л Ц  
№  R A .R U .21H 025 от 01 февраля 2019 года

Л ицензия на медицинскую  деятельность  \ /  /У ТВ ЕРЖ Д А Ю
№  ФС-73-01-000715 Начальник$>ишала ФБУЗ «ЦждУгигисны и эпвде-

от 02 декабря 2019 года - миологии ^ У л ь ^ н ^ / ^ й / ^ З ^ / д  в Кузоватовском районе)
Л . В. Козлов 

. _  t   _________ 20 21 г.

/ / : .  '
ПРОТОКОЛ: , / /

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЬТТАНИЙ/цЗМЕРЕ
№  10655 ОТ 26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГКП "Ульяновский областной водоканал"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищеве, ул. Кооперативная, 58А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Ульяновская область, Радищевский район, р.п. 
Радищеве, ул. Кооперативная, 58А, водоразборная колонка. Ульяновская обл, Радищевский р-н, п.Гремячий, 
ул.Садсвая, 5

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 08.02.2021 10:00
Ф.И.О., должность: Бикбаева К. Р., помощник врача
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2021 11:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению , заявка 
Заявление(заявка) №  76 от 02.02.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения" *

8. Код образца (пробы): 11.12.21.10655 17

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке. Срок действия

1 Весы лабораторные электронные WAS 220jC2 204536)07 040241/13-19 от 
16.06,2020

15.06.2021

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 20032 3/17 от 
18,03.2020

17.03.2021

3 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2-022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
Прсюмш№ 10655 ргишеча18Н2&Q2.2021 стр. 1из2

Результатыютнооякя к обращай (пробам), пришедшим испытания 
Настоящий.протокол не м>'/*ег быть частично воспроизведен без письменно! о разрешения ИЛЦ



2 Анализатор жидкости "Эксперт-001" 4943 028846/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2021

3 Анализатор ртути "Юлия" 0904 038630/01-20 от 
23.07.2020

22.07.2021

4 Весы равноплечие лабораторные ВЛР-200 Л977 028376/13-20 от 
16.06.2020

15.06.2021

5 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 20032 3/17 от 
18.03.2020

17.03.2021

6 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2022

7 Электропечь муфельная ЭКПС-10 4250 0670 от 
26.06.2020

25.06.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деятельноети:433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, 20

Про г «ил  №  10661 распечатан 26  02.2021 ^
Результаты оти'.'СЯюи к.обр<ицям (пробам), прошедшим ииiibiL«ibия
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Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 08.02.2021 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 10661

Дша начата испытаний 08.02.2021 14:20 дша выдачи результата 20 02.2021 lfi-25
1 Запах при 2и:С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164
2 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164
3 Цветность градус 9,5±2.,8 не более 50 ГОСТ 31868 (метод Б)
4 Мутность ( по каолину ) мг/дм.3 0,92±0,18 не более 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственно! о за проведение испытаний: Линчук О. Б., экшерт-химик
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 08 02.2021 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 10661
Д*иа начала испытаний 08 02.2021 14:20 да та выдачи результата 20.02.2021 16:25

1 Массовая концентраций 
фторидов

мг/дмЗ 0,25±0,04 не более 5 ГОСТ 4386 (вариант А) п.1

2 Концентрация водородных 
ионов (pH)

ед. pH 7,1±0,2 6 -9 ПНД 014.1:2:3:4.121-97

3 СуХСЙ OCIaluK мг/л 231±10 не более 1000 ГОСТ 18164
4 Жест кисть МГ-Энв/дмЗ 4,7±0,7 не более 7,0 ГОСТ 31954 (метод А)
5 Пермиш анагаая 

Окислясмость
мг02./дмЗ 0,79±0,16 не более 5 ПНДФ .14.1:2:4.154-99 (изд. 

2012г.)
6 Массовая кинцешрация 

АПАВ
мг/дмЗ менее 0,015 не более 0,5 ГОСТ 31857 (метод 3)

7 Массовая концентрация’
I f f i i p a iO B

мг/дмЗ менее ОД не более 45 ГОСТ 33045 п.9

8 Массовая концентрация 
сульфатов

.мг/дмЗ 80,4±7,2 не более- 500 ГОСТ 31940п.4 (метод 1

9 Хлориды мг/дмЗ 17Д±5,1 не более 350 ГОСТ 4245 (пункт 2)
10 Массовая концентрация 

алюминия
.мг/дмЗ. менее 0,04 не более 0,2 ГОСТ 18165 п.6

11 Массовая концентрация 
хрома (VI)

мг/дмЗ менее 0,025 не более 0,05 ГОСТ 31956 (метод А)

12 Массовая концентрация 
марганца

мг/дмЗ менее 0,01 не более 2 ГОСТ 4974

13 Массовая концентрация 
общею железа

мг/дмЗ 0,13±0,03 не более 20 ГОСТ 4011 п.2

14 Массовая концентрация меди мг/дмЗ менее 0,02 не более 1 ГОСТ 4388 п.2
15 Массовая концентрация 

цинка
мг/дмЗ менее 0,01 не более 1 ПНД Ф 14.1:2:4.149-99

16 Массовая концентрация 
м ы ш ь я к а

мг/дмЗ менее 0,005 не более 0,01 ГОСТ4152

17 Молибден мг/дмЗ менее 0,0025 не более 0,07 ГОСТ 18308 п.5
18 Массовая концентрация 

кадмия
мг/ДмЗ менее. 0,0003 не более 0,001 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

19 Массовая концентрация 
свинца

мг/дмЗ менее 0,0003 не более 0,01 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

ФИО лица, ответственною за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперт-химик
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 08.02.2021 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 10661
д т а  начала испытаний 08.02.2021 11:20 дата выдачи результата 10 02.2021 14:11

1 Общее микрооное. число’ КОЕ/мл 19 не более 50 МУК 4.2.1018-01
2 Общие колиформные. 

бактерии
бактерий в 100 

мл
не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие,, 1Д)
L .. : ’Е * -

т :— 7МУ.К-4,2.1(|18-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Урулысина Г. |Е>., врач-бмпериолог. -1. - ■}

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Захарова А. Н, 

Зам еститель руководителя И Л Ц

, Медицинский. Citni шпик 
УрулькинаФ; Ф.

м.п

' ' " стр.3Проишчл № 10661 paCIIeiaiaH 26.02.2021 т ■■'стр.ЗЙзЗ
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
Испытательный лабораторный центр 

Юридический адрес: Пушк-«рева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 те" /факс (8422) 40 56 61 
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКПО 01948994, ОГРН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001 

___________________________р.п. Кузрв-иово, пер.Заводжой, 20; 433760 тел/факс (84237) 2-32-49

Ф  05-0-32-01-2019

Аттестат аккредитации ИЛЦ 
№  R A .R U .21H 025 от 01 февраля 2019 года л  /

Лицензия на медицинскую деятельность г /  УТВЕРЖДАЮ/
№  ФС-73-01-000715 Н ач ал ьй т^ф ю ттд а  ФБУ^ уД еетр гигиены и  эпиде-

от 02 декабря 2019 года , м кол о да i/b  Ш \уя нов с &  W& бИа стм в Кузоватовском районе)
/  [ f ' L  Ц- В. Козлов

Ш  * --■& (& '*« 26 />•> 02____ 20_ 2 1 _ г .

ПРОТОКОЛ /[  /1 #
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ 

№  10650 ОТ 26 (февраля 2 0 2 1 г. J

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГКП "Ульяновский областной водоканал"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Ралищево, ул. Кооперативная, 58А

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Ульяновская область, Радищевский район, р.п. 
Радищеве, уд. Кооперативная, 5 8А, Водоразборная колонка, р.п.Радшцево ул.Советекая-74

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 08,02.2021 09:30
Ф.И.О., должность: БикбаеваК . Р., помощник врача
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2021 11:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861 -2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению , заявка 
Заявление(заявка) №  76 от 02.02.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытании и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11.12.21.10650 17

9. Средства измерений:

№ п/л Тип
прибора ■ Заведе ний номер № свидетельства 

о поверке Срок дейет вия
1 Весы лабораторные электронные WAS 220jC2 204536|07 040241/13-19 от 

16.06.2020
15.06.2021

2 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 20032 3/17 от 
18,03.2020

17.03.2021

3 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деительности:433760 р.п.ТСузоватово, пер. Заводской, 20
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Результаты испытаний

№№:
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 08.02.2021 11:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 10650 
Я», а ничяпя испытаний 08 02.2021 14:00 Дата выдачи результата 20.02.2021 16:03

1 Запах при 20=С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164

2 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164

3 Цветность градус 9,5±2,8 не более 20 ГОСТ 31868 (метод Б)

4 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ 0,72 И), 14 не более 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 08.02.2021 11:20 

Регистрационный номер пробы в журнале 10650 
Да1й начала испытаний 08.02.2021 11:20 дата выдачи результата 10 02.2021 14:07

Общее микрооное число
Общие колиформные 
.бактерии___________
Т ерм ото  .тер антны е 
иолиф орм ны е бактерии

КОЕ/мл
бактерий в 100 

мл
бактерий в 100 

мл

13
не обнаруж ено

не обнаружено

не более 50
отсутствие

отсутствие

МУК 4.2.1018-01
МУК 4.2.1018-01

МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Урулькина Г, Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица., ответственного за оформление протокола: Захарова А. Н., Медицинский статистик
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Ф едеральн ая  сл у ж б а п о  над зору  в сф ере защ и ты  п рав  п отреби телей  и  благополучи я ч ел о века
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
Испытательный лабораторный центр 

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г.Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63 
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701QQ1 

Испытательная лаборатория 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ульяновской области в Кузоватовском районе»
ОКПО 01948994, ОГТН 1057325039782 ИНН 7325053960/КПП 730802001 

р,п. Кузовамво, пер Завг.дс,к,..й, 20; 433760 теп /факс (84237) 2-32-49

Ф 05-0-32-01-2019

А ттестат аккреди  тации И Л Ц  
№  R A .R U .21H 025 от 01 февраля 2019 года

Л ицензия на медицинскую  деятельность 
№  ФС-73-01-000715

от 02 декабря 2019 года

Л
' У ТВ ЕРЖ ДА Ю

Начальник фшишга Ф Б ¥3 «Центрд-ишёны и эпиде
миологии в '$лтан гаскяй  ^лиС ^У хС узоваю вском  районе) 

’ /  j / М Л  Ж  / / Ж  В. К о зл о в

М П . 20 21 г.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ИЗМЕРЕН^:

№  10646 о т  26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОГКП "Ульяновский областной водоканал"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищеве, ул. Кооперативная, 58 А

3. Наименование образца (пробы): вода поверхностны о источника водоснабж ения с озера-родника

4. Место отбора: ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Ульяновская область, Радищевский район, 
р.п.Радшцево, ул. Кооперативная ,58 А , Рп.Радшцево, озеро- родник

5. Условия отбора, доставки 
Дата и время отбора: 08.02.2021 09:15 
Ф.И.О., должность: Бикбаева К. Р., помощник врача 
Условия доставки: соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.02.2021 11:15
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861 -2012 "Вода, Общие требования к отбору проб", 

ГОСТ 31942-2012 "Вода, Отбор проб для микробиологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: По заявлению , заявка № 76 от 02.02.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод.",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые, концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополъзования.01.03.2021",
ГН 2.1.5.2280-07 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и  изменения №1 к ГН 2.1.5.1315
03."  ___________________________________

8. Код образца (пробы): 11.12.21.10646 17

9. Средства измерений:

№ п/п Тип
прибора Заводской номер № свидетельства 

о поверке- Срок дейс! вия

1 Анализатор вольтамперометричес-кий A B C -1.1 1112 03 8629/01-20 от 
23.07.2020

22.07.2021

2 Анализатор жидкости "Эксперт-001" 4943 028S46/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2021

3 Анализатор ртути "Юлия" 0904 038630/01-20 от 
23.07.2020

22,07.2021

Прогоы.п Л" 10646 распечатан 26.0212021 стр. 1 изЗ
Результаты относятся к образцам (пробам), пришедшим испытания 
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4 Весы равноплечие лабораторные BJIP-200 JI977 028376/13-20 от 
16.06.2020

15.06.2021

5 Термостат электрический суховоздушный Т С -1/80 СПУ 24323 2/17 от 
18.03.2020

17.03.2021

6 Фотометр фотоэлектрический КФК-3 9300603 028851/01-20 от 
25.06.2020

24.06.2022

7 Электропечь муфельная ЭКПС-10 4250 0670 от 
26.06.2020

25.06.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
11. Место осуществления деягельности:433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, 20

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые - 
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

Н Д на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 08.02.2021 11:45 

Регистрационный номер пробы в журнале. 10646 
дата начала испытаний 09.02.2021 09:00 д<иа выдачи резулыша 20.02.2021 16:01

1 Запал, при 20° С балл. 1 не более 2 ГОСТ Р 57164
2 Цветность градус 9,5±2,8 не нормируется ГОСТ 31868 (метод Б)
3 Мутность ( по каолину ) мг/дмЗ 0,92±0,18 не нормируется ПНДФ 14.1:2:4.213-05

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперттхимик
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы М  Х И М И Ч Е С К И Е  А Н А Л И З

Образец поступил 08.02.2021 .11:45 
Регистрационный нпмер пробы в журнале 10646 

Деи а начала испытаний 09.02.2021 09:00 дата выдачи результата 20.02.2021 16:01
1 Гидрокарбонаты мг/дмЗ 126±15 не нормируется ГОСТ 31957
2 Массовая концентрация 

фторидов
мг/дмЗ 0,25±0,04 не более 1,5 ГОСТ 4386 (вариант А) п.1

3 Концентрация водородных 
ионов (pH)

ед. pH 7,1 ±0,2 6,5 - 8,5 ПНД 014.1:2:3:4.121-97

4 Сухий остаток мг/дчЗ 236±10 не более 1000 ГОСТ 18164
5 Жесткость мг-экв/дмЗ 4,7±0,7 не нормируется ГОСТ 31954 (метод А)
6 Перманганшная

Окисдяемость
мг02/дмЗ 0,95±0,19 не нормируется ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 

2012г.)
7 Массовая концентрация 

АПАВ
мг/дмЗ менее 0,015 не более 0,5 ГОСТ 31857 (метод 3)

8 Массовая концентрация 
амми.,»а и ионов аммония

мг/дмЗ менее 0,1 не более 1,5 ГОСТ 33045 п,5

9 Массовая кояцентрация_ 
нитритов

мг/дмЗ менее 0,003 не более 3,3 ГОСТ 33045 п.6

10 Массовая концентрация 
нитратов

мг/дмЗ менее 0,1 не более 45 ГОСТ 33045 п,9

11 Массовая концентрация 
сульфатов

мг/дмЗ 85,2±7,7 не более 500 ГОСТ 31940п,4 (метод 1)

12 Хлориды мг/дмЗ 18,1±4,1 не более 350 ГОСТ 4245 (пункт 2)
13 Массовая концентрация 

хрома (VI)
мг/дмЗ менее 0,025 не более 0,05 ГОСТ 31956 (метод А)

14 Массовая концентрация^ 
марганца

мг/дмЗ менее 0,01 не более 0,1 ГОСТ 4974

.15 Массовая концентрация
ОиЩсГО ЖсЛс-Jd

мг/дмЗ 0,110-1-0,028 не более 0,3 ГОСТ 4011 п. 2

16 Массовая концентрация меди мг/дмЗ менее 0,02 не более 1 ГОСТ 4388 п.2
17 Массовая концент рация 

цинка
мг/дмЗ менее 0,01 не более 1 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

18 Массовая концентрация
ННДМИЯ

мг/дмЗ менее 0,0003 не более 0,001 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

19 Массовая концентрация,, 
свинца

мг/дмЗ менее 0,0003 не более 0,01 ПНДФ 14.1:2:4.149-99

ФИО липа, ответственного за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперт-химик
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11. Место осуществления деятельности:433760 р.п.Кузоватово, пер. Заводской, 20

Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 08.02.2021 11:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 10655 
д<па начала испытаний 08.02.2021 14:00 дата выдачи результата 20,02.2021 16:05

1 Запах при 2и:С балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164
2 Вкус и привкус балл 1 не более 2 ГОСТ Р 57164

3 Цветность градус 8,3*2,5 не более 20 ГОСТ 31868 (метод Б)

4 Мутность ( по каолину) мг/дмЗ 0,60±0,12 не более 1,5 ПНДФ 14.1:2:4.213-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Линчук О. Б., эксперт-химик

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 08.02.2021 11:20

Рег истрационный номер пробы в журнале 10655 
ли та начала испытаний 08.02,2021 11:20 дата выдачи результата 10.02.2021 14:08

1 Общее микробное чис ло КОЕ/мл 16 не более 50 МУК 4.2.1018-01

2 Общие колиформные 
бактерии _

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные- бактерии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: УрулькинаГ, Ф., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Захарова А. Н., Медицинский статистик
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